
CamMet
DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

www.camfi l .com

INSTRUKTIONEN GÄLLER 
FÖLJANDE PRODUKTER:

• CamMet Filter
• CamMet Double Filter
• CamMet Flame Guard
• CamMet Grease Filter

HANTERINGSINSTRUKTION
• Hantera filter varsamt
• Förvaras torrt och rent

INSTALLATIONSINSTRUKTION
• Planera utrymme för underhåll av filter
• Installeras i filterskåp och filterramar

FÖRE UNDERHÅLL ELLER FILTERBYTE
• Kontrollera om det finns lokala föreskrifter före 

rengöring eller filterbyte
• Camfil rekommenderar alltid skyddskläder/  

munskydd vid byte och rengöring
• Bedömning av serviceintervall görs utifrån  

förväntad nedsmutsning av filter. Filtret bör dock 
rengöras med jämna intervaller

UNDERHÅLL OCH FILTERBYTE 
• Blötlägg i varmt vatten med diskmedel, låt verka
• Skölj av i rent och kallt vatten 
• Filtret ska torka innan det återmonteras
• Förbrukat filter tas om hand enligt lokala  

föreskrifter
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