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OHJEET 
Suodatinsarjat pienkoneisiin 

 
 

Suodattimien vaihto-ohjeet 

 

Katso tarkemmat suodattimien vaihto-ohjeet ilmanvaihtokoneen 
käyttöohjekirjasta. 

• Suosittelemme käyttämään FFP2-luokan hengityssuojainta sekä 
käsineitä suodattimia vaihdettaessa 

• Sammuta ilmanvaihtokone 
• Ota vanhat suodattimet pois 
• Imuroi ilmanvaihtokone sisältä ja pese LTO-kenno tarvittaessa (katso 

ohjeet käyttöohjekirjasta) 
• Asenna uudet suodattimet huolellisesti paikoilleen 
• Käynnistä ilmanvaihtokone 

 

Ohjeet suodattimien ja materiaalien kierrätykseen: 

• Tyhjän muovipakkauksen voi laittaa muovipakkauskeräykseen  
• Käytetyt suodattimet hävitetään energiajätteenä 


