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SÄILYTYS 
• Säilytä suodattimet kuivassa ja lämpimässä 

paikassa.
• Säilytä laatikossa.
• Vältä suoraa auringonvaloa.
• Älä säilytä suodatinta yli 70OC.
• Molekyylisuodattimet (CityCarb, CitySorb ja Black 

Ridge) sisältävät hiiltä, ja ne on säilytettävä muo-
vipussissa ja laatikossa, jotta suodattimet eivät 
altistu kosteudelle eikä molekyyleille.

• Suositeltu säilytysaika molekyylisuodattimille 
12kk.

KÄSITTELY
• Käsittele varoen.
• Kun avaat pakettia, nosta suodatin varovasti 

kehyksestä ja älä nosta suodatinta suodatinmate-
riaalista.

• Säilytä suodatin laatikossa ennen asennusta.

ASENNUS
• Pidä huolta ettei suodatinmateriaali repeydy tai 

tartu teräviin reunoihin. 
• Asennus tulee suorittaa erityistä huolellisuutta 

noudattaen, että vaadittu tiivays saavutetaan ja 
ohivuotoja ei ole.

• Lisää tarvittaessa tiiviste vuotojen välttämiseksi. 
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TUOTTEILLE:

• Airopac
• Black Ridge
• CamGT
• CityCarb
• CitySorb
• Opakair
• Opakfil

SUODATTIMEN VAIHTO
• Camfil suosittelee pukemaan suodattimien vaihdon 

ajaksi ylle ainakin seuraavat suojavarusteet: ker-
takäyttöhaalarit, hanskat ja kasvosuojaimen.

• Tarkista aina paikalliset ohjeet ennen suodattimien 
vaihtoa. 

HUOLTO
• Älä käytä suodattimia uudelleen tai puhdista niitä. 
• Käytetyt suodattimet on hävitettävä noudattaen 

paikallisia jätemääräyksiä.

KOMPAKTISUODATTIMET
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET


