
Einbaurahmen
HINWEIS ZUR HANDHABUNG UND WARTUNG

www.camfi l .com

LAGERUNGSHINWEIS

• An einem trockenen und sauberen Ort
lagern.

• Im Originalkarton aufbewahren.

HANDHABUNGSHINWEIS

• Vorsichtig handhaben, um Beschädigungen
des Rahmens zu vermeiden.

MONTAGEHINWEIS

• Vor dem Einbau eines Filterrahmens sind die
Anforderungen an den Luftstrom und die
Luftfilterung der Anwendung zu beachten,
z.B. ist der FastFrame für Anlagen mit
staubseitigem Filterwechsel geeignet.

• Gegebenenfalls ist eine Dichtung
anzubringen, um Leckagen zu vermeiden.

• Einbaurahmen können mit Hilfe des
Installationszubehörs RZA, MZA, ZWB in
größere Filterwände eingebaut werden;
weitere Informationen finden Sie auf unserer
Website.
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HINWEIS FÜR:

• FastFrame
• Einbaurahmen für Vor-,

Taschen- und Kompaktfilter

WARTUNGSHINWEIS

• Camfil empfiehlt das Tragen von
Schutzausrüstung, wie Overalls,
Handschuhen und Gesichtsmasken während
der Wartung und des Filterwechsels.

• Den Einbaurahmen bei Bedarf mit Wasser
und einem milden Reinigungsmittel reinigen.

• Dichtung auf Beschädigungen prüfen und
ggf. austauschen, um Leckagen zu
vermeiden.

• Ersatzklammern sind erhältlich.

• Einbaurahmen, nach Gebrauch
entsprechend den örtlichen Vorschriften
entsorgen.




