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CamVane AL WxHx100-DU FAR

FÖRVARING
•  Måste transporteras, lyftas och förvaras med aluminium-
  profilerna (lamellerna) vertikalt
•  Förvaras på en torr och ren plats

HANTERING
•  Hantera väderskydden varsamt för att undvika skador

INSTALLATION
•  Monteras vertikalt med dräneringshålen nedåt så att  
  vattnet lätt kan rinna av
•  CamVane HC installeras av behörig elektriker

UNDERHÅLLSINSTRUKTION
•  Serviceintervall bestäms lokalt utifrån förväntad ned-
  smutsning, rekommendationen är minst 1 gång/år
•  Se till att dräneringshålen är fria från smuts så att 
  vattnet kan rinna av
•  Under kallare perioder bör 
  intagsgallret inspekteras 
  regelbundet och eventuell 
  isbildning avlägsnas
•  Uttjänta väderskydd tas om 
  hand  enligt lokala föreskrifter
•  Väderskyddet kan vid behov 
  rengöras med vatten och 
  ett milt rengöringsmedel


